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Ndytenumero

24TV03679

24TV03680

24TV03681

Maaritys

Lampdtila’
Lampdtila 1 min
juoksutus®
Mangaani
Rauta

Haju

Maku

pH
Sameus

Sahkonjohtavuus
Variluku

Ammonium NH4
Escherichia coli

Heterotrofinen
pesakeluku 22°C
Kolimuotoiset
bakteerit
Suolistoperaiset
enterokokit

Naytteen nimi / Kuvaus'

Menetelman Yksikko

tunnus

LAO76*
LAO76*
LA163

LA163

LA147*
LA145%

LA146*
LA133*

LA131*
LAGO1TH*
LAGOOTH*

LAGO1TH*

LAGO3TH*

°C
°C

pg/l
Mg/l

FNU

uS/cm
mg/l Pt

mg/l NH4
pmy/100 ml
pmy/ml

pmy/100 ml

pmy/100 ml

24TV03679

4.1
4.4

<1
22
Ei todettu

Ei todettu

8,0
0,52

315
<5

< 0,007

STM:n Talousvesiasetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatutavoite

LAUSUNTO

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelma, ' = Asiakkaan ilmoittama tieto

24TV03679-24TV03684

24TV03680

5,8
4,8

<1
<10
Ei todettu

Ei todettu

8,1
<0,2

346
<5

< 0,007
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24TV03681

5,9
7,4

<1
<10
Ei todettu

Ei todettu

8,1
<0,2

339
<5

< 0,007

(4)
FINAS

Finnish Accreditation Service
TO064 (EN ISO/IEC 17025)

Rajat

<50 (t)

<200 (t)

ei epatavallisia
muutoksia

ei epatavallisia
muutoksia
6,5-9,5 (1)

ei epatavallisia
muutoksia
<2500 (t)

ei epatavallisia
muutoksia
<0,50 (t)

0(v)

ei epatavallisia
muutoksia
0(t)

0 (v)

Vesinayte taytti tutkituilta osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet
(STMa 1352/2015).

T&ssé testausselosteessa esitetyt testaustulokset pétevét ainoastaan testatulle néytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepédvarmuudet saa pyydettdessa.

Tampere Pori
Puh. 03 246 1277
porilab@kvvy.fi

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvvy.fi

Rauma
Puh. 03 246 1276
raumalab@kvvy.fi

Hameenlinna
Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvvy.fi

Sastamala
Puh. 03 246 1275
sastalab@kvvy.fi

Vaasa
Puh. 06 312 0020
botnialab@kvvy.fi

Jyvaskyla
Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi
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Kemisti

JAKELU

MENETELMAVIITTEET

LAO76 SFS-EN ISO 11885:2009

LA131 Sisainen menetelma KVVY LA131
CFA-analysointi fluorometrisella detektoinnilla

LA133 SFS-EN ISO 7887:2012 muunneltu CFA-analysaattori

LA145 SFS-EN ISO 7027-1:2016

LA146 SFS-EN 27888:1994

LA147 SFS 3021:1979

LA163 Sisainen menetelma

LA600TH SFS-EN ISO 6222:1999

LA601TH SFS 3016:2011

LA603TH SFS-EN ISO 7899-2:2000

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelma, ' = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tassa testausselosteessa esitetyt testaustulokset patevat ainoastaan testatulle naytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepavarmuudet saa pyydettaessa.

Tampere Pori Rauma Hameenlinna Sastamala Vaasa
Puh. 03 246 1208 Puh. 03 246 1277 Puh. 03 246 1276 Puh. 03 246 1233 Puh. 03 246 1275 Puh. 06 312 0020
laboratorio@kvvy_fi porilab@kvvy_fi raumalab@kvvy.fi tavastiab@kvvy.fi sastalab@kvvy fi botnialab@kvvy.fi

Jyvaskyla
Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvvy.fi
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MITTAUSEPAVARMUUDET
Médritys Nayte Mittausepavarmuus Mittauspaiva Lab
Mangaani* 24TV03679 20.3.2024 A
24TV03680 20.3.2024 A
24TV03681 20.3.2024 A
Rauta* 24TV03679 4 g/l 20.3.2024 A
24TV03680 20.3.2024 A
24TV03681 20.3.2024 A
Haju 24TV03679 19.3.2024 A
24TV03680 19.3.2024 A
24TV03681 19.3.2024 A
Maku 24TV03679 19.3.2024 A
24TV03680 19.3.2024 A
24TV03681 19.3.2024 A
pH* 24TV03679 0,2 20.3.2024 A
24TV03680 0,2 20.3.2024 A
24TV03681 0,2 20.3.2024 A
Sameus* 24TV03679 0,2 20.3.2024 A
24TV03680 20.3.2024 A
24TV03681 20.3.2024 A
Sahkonjohtavuus*® 24TV03679 5% 20.3.2024 A
24TV03680 5% 20.3.2024 A
24TV03681 5% 20.3.2024 A
Variluku* 24TV03679 19.3.2024 A
24TV03680 19.3.2024 A
24TV03681 19.3.2024 A
Ammonium NH4* 24TV03679 19.3.2024 A
24TV03680 19.3.2024 A
24TV03681 19.3.2024 A
Escherichia coli* 24TV03679 Toimitetaan pyydettédessa 19.3.2024 A
24TV03680 Toimitetaan pyydettaessa 19.3.2024 A
24TV03681 Toimitetaan pyydettaessa 19.3.2024 A
Heterotrofinen pesakeluku 22°C* 24TV03679 Toimitetaan pyydettédessa 19.3.2024 A
24TV03680 Toimitetaan pyydettaessa 19.3.2024 A
24TV03681 Toimitetaan pyydettaessa 19.3.2024 A
Kolimuotoiset bakteerit* 24TV03679 Toimitetaan pyydettédessa 19.3.2024 A
24TV03680 Toimitetaan pyydettaessa 19.3.2024 A
24TV03681 Toimitetaan pyydettaessa 19.3.2024 A
Suolistoperaiset enterokokit* 24TV03679 Toimitetaan pyydettédessa 19.3.2024 A
24TV03680 Toimitetaan pyydettaessa 19.3.2024 A
24TV03681 Toimitetaan pyydettaessa 19.3.2024 A

A KVVY Tutkimus Oy / Tampere

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmd, * = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tassé testausselosteessa esitetyt testaustulokset pétevét ainoastaan testatulle néytteelle.
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepédvarmuudet saa pyydettdessé.

Tampere Pori Rauma Hameenlinna Sastamala Vaasa Jyvaskyla
Puh. 03 246 1208 Puh. 03 246 1277 Puh. 03 246 1276 Puh. 03 246 1233 Puh. 03 246 1275 Puh. 06 312 0020 Puh. 03 246 1267
laboratorio@kvvy.fi porilab@kvvy.fi raumalab@kvvy.fi tavastlab@kvvy.fi sastalab@kvvy.fi botnialab@kvvy.fi jyvaskyla@kvvy.fi





